Dicas de Funcionamento

Durante o funcionamento normal do produto,
podem ocorrer as seguintes situacdes:

1 Prote¢do do Condicionador de Ar

Protecao do compressor:
* O compressor nao parte por 3 minutos depois
que parou de funcionar.

Degelo (somente nos modelos Reverso)

» Pode formar gelo na unidade externa durante
o ciclo de aquecimento quando a temperatura
externa & baixa e a umidade € maior, resultando
em uma menor capacidade de aquecimento do
Condicionador de Ar.

» Durante esta condicdo, o Condicionador de Ar
para a operacdo de aquecimento e comega
o degelo automaticamente. Enquanto esta
operacao € realizada o display da unidade
interna mostra o cédigo "H1".

* O tempo de degelo pode variar de 4 a 10
minutos, dependendo da temperatura externa
e da quantidade de gelo formada na unidade
externa.

2 Cheiro estranho no ambiente

O Condicionador de Ar também circula no ar os
odores vindos de paredes, carpetes, fumaca,
maoveis e roupas.

3 Ruidos Normais de Operacao
Vocé pode ouvir um “clic” causado pelo
ventilador ou pelo compressor quando estes
estao ligando ou desligando.

*« A contracao e dilatacdo dos componentes
plasticos pode gerar pequenos estalos, devido
a variacao de temperatura.

« E normal ouvir um ruido de agua. Este ruido é
causado pela expansao do gas refrigerante no
sistema.

4 Pingando Agua

Pode ocorrer pingamento de agua na superficie
da unidade interna quando estiver refrigerando em
locais com umidade relativa do ar alta (umidade
relativa do ar maior que 80%). Ajuste as aletas
horizontais de forma que permitam uma

maior saida de ar e selecione a velocidade de
ventilagdo Alta.



5 Sem ventilacdo de ar frio (somente

nos modelos Reverso)
O Condicionador de Ar foi projetado para nao
ventilar ar frio no modo de operacao aguecimento,
quando o trocador de calor interno estiver em
uma das trés situacdes a seguir e a temperatura
programada ainda n3o foi alcan¢ada:
- Quando o aquecimento esta comecgando;
- Durante o degelo;
- Baixa temperatura de aquecimento.
Os ventiladores interno e externo param de
funcionar durante o degelo (somente nos modelos
reverso).

6 O Condicionador de Ar Muda do
Modo de operacao Resfriamento ou
Aquecimento - (somente nos modelos

reverso) para o Modo Ventilar

Quando a temperatura interna atinge a
temperatura programada no Condicionador
de Ar, o compressor para automaticamente e
somente o ventilador da unidade interna continua
funcionando. O compressor ira ligar novamente
quando a temperatura interna aumentar (no
modo de Resfriamento) ou diminuir (no modo de
Aquecimento) da temperatura programada.



